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Abstract
A Study on the Selection of Control Method for Electric
Propulsion System of Multipurpose Special Ships
hyo-min, Kim
Department of Electric, Electronic and Control Engineering
Graduate School of Maritime Industrial Studies Korea Maritime University
Recently, motorship is replaced rapidly by the vessel in which
Electric Propulsion System is adopted.
This system have many strong points especially in the vessel which
accomplishes ice braking or underwater research and investigation
mission or oil drilling etc. These kind of ships are so called
Multipurpose Special Ships.
In the Electric Propulsion System of the ships, maneuverability and
low vibration characteristic and low noise emission is required
strictly. and so minimization of harmonics in the power line is
essential for these
In order to verify the efficiency of PWM methods and to choose the
best propulsion system, numerical harmonic analysis is carried out.
From the analysis result , Propulsion Converter control method is
selected for the Multipurpose Special Ships.
The THD (Total Harmonic Distortion) Property of Electric Propulsion
System configuration of the Propulsion Converter Multipurpose Special
Ships is analyzed and verified through computer simulation.
Currently the Electric Propulsion System hardware, its engineering and
technology are mainly depends on european makers, On the other hand
domestic level of technology is quiet low.
From these points of view, it is required that research and development
in electrical propulsion system should be carried out by many
researchers and manufacturers and yard workers.
I hope this paper would be a small help to those researchers and
manufacturers and yard workers who engage in these field.
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.Ⅰ
해양 사 연 갖는 특 특 상 사 연 비
보다 한 운 하여 우 한 능 진동과 하
고 에 시 채택하고 다, DP(Dynamic Positioning) .
는 행 해 한 지 에 랫동안 지하여야 함 미하
실 하 해 는 지 지 상태에 도 가능해야, , 360
하 각 향에 한 능 동특 우 해야 한다, .
진시 주 동 얻어 동 진
생하는 루어 다 진 주 동 원. ( )
감 어 계 프 러 어지는 동 달 식 아닌 주 동- - - , (
원 어 동 프 러 진 식 변경 것) - - - -
한다.
진시 비 단 지만 능 우 하
고 과 진동 실 가 연함 등 우 한 능과, ,
능 하는 쇄빙 해양 사 함 등 특 에 어지, ,
고 다 근에는 여객 등에도 사 가 고 다. , LNG .
복합 진시 진 시 과 진시 함께 한
것 트 상에 는 진 사 하고 트 하10 , 10
진시에는 동 사 하는 것 미한다 동 달 식 에.
엔진 감하여 연료 비 가하고 탐지시에는 에 한,
생한다 또한 시 해상 경비 찰 개 운항과.
상 생시 고 운항 해야 하는 해 해경 함 에 할 다.
진 에 동 택 하 우 하, 고 경,
에도 리한 도 동 가 많 사 고 다 엇보다 가 하게 고.
해야 할 동 도 어하 하여 에 사 가
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하는 주 갖는 어신 변 할 고 생하는
해결해야 한다는 것 다.
본 에 는 복합 진 식과 진 식 경 과 운 비
하고 진 동 도 어 해 사 하는 에 생하는 고,
함 진동 원 감 할 는 어 식 안하,
여 해양 사 연 시험 등 한 다 특 에 합한 진 어,




진 식 다 특 고 하여 경 운, , ,
비 지 등 다양한 에 합하도 어야 한다 진체계.
에 한 능 건 진 도 어 후진 가능하고 지 상태에,
도 가능해야 한다 또한 사 하여야 하 시험360 . ,
지원시 시 능 만 시 야 한다 능DP(Dynamic Positioning) .
진 식과 복합 진 식 비 검 하 한다.
진 식 특징1.1
진 식 주(Generator), (Main Switch
변압 컨 동Board : MSBD), (Transformer), (Converter), (Motor),
진시 다(Propulsion System) .
그림 진 식 도1
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진 식에 동 진 는 계 벳 어 연결 어진다 주.
과 연결 는 계 시 필 하므 실 연하고,
내 공간 가 진동 감 다 진, . (Propeller,
에 특징 다 에 체 언Azimuth Thruster, POD)
하고 한다.
복합 진 식 특징1.2
복합 진 식 주 진 주(Main Engine : M/E), ,
변압 동 어상, , , (Gear Box : G/B), FPP(Fixed Pitch
또는 다Propeller) CPP(Controllable Pitch Propeller) .
그림 복합 진 식 도2
복합 진 식 트 하 운항할 에는 진 식10 15∼
사 하고 고 진시에는 주 진 엔진 사 하므 운, ( )
트 운 하는 시 에 합하다 과 고80% 3 15 (Patrol Ship) .∼
가 클 경우 과 므 경비 찰 개 운항과 상




진 식과 복합 진 식 사항에 해 능별 비1
한 것 다 통하여 진 식 복합 진 식에 비해 능. ,
진동 신뢰 경 비 에 해 우 한 것 나타났다, , , .
능별 진 식 비1
검 능 진 복합 진
능
능 능 낮
동 한 신 하고-
한 도 어





주 진 동 감 프- , , ,
러 등 주 비 다량 탑재
신뢰
신뢰 우 신뢰 하




운 드 엔진 운- ( )
엔진 도 변 에 생- NoX
비
비 우 비 리
계 감-
비 평균고 주 가 다- .




득비 운 비 비 하 득비는 사별 건,
별 변동 크고 산 곤 하므 가격 비 하 다, .
운 비는 동 동 운항시간 다/ .
에 득비는 진 식 복합 진 식에 비하여 약2 18 31%∼
도 비싼 것 나타났다.
진 식별 득비 비2
에 운 지비 연료 비 진 식 복합 진 식에 비3
하여 약 도 많다9% .











합계 11 13∼ 9
진 복합 진
연료 비 1 1.1
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2.3
진 식 동 생 주 에 생하고 주 에
진 지는 하여 연결함 주 에 할
어 실 감 시키고 내 연 향상시,
킬 다 또한 비탑재 량 다 가 지만 계 단 하.
다는 다.
에 량 진 식 복합 진 식에 비하여 약 도4 9%
겁다.
비 량 비4
그림 진 식 도 고 그림 는 복합 진 식 도 다3 , 4 .
그림에 보듯 진 식 경우 주 진 에 동 지 계












그림 진 식 도3




는 진 식과 복합 진 식 합 비 한 것 진 식5
복합 진 식에 비하여 비 비싸지만 운 에 많
갖고 다.























비 지 리 리
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결3.2
상 에 비 검 한 것과 같 진 식 경우 복합 진
식에 비하여 경 득비 운 지비 에 다 고가 약( , ) ( 17
량 또한 거운 약 단 나 공간33%), ( 9%) , ,∼
비 지 에 리하므 진 식 하는 것 합하다, .
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진시 에 진 비.Ⅲ
진 식 특징1.
진 식에 할 는 진 에는 Propeller, Azimuth Thruster,
식 각각 특징 다 과 같다POD(Podded Propulsor) , .
1.1 Propeller
또는 진 착한 진시 주 변압FPP CPP , ,




주 에 동 지 계 가 없 므 실 내 공간
에 연 고 진동 다 여객 실험 사, . , LNG ,
등 다 에 리 사 고 나 지상태에 단독 가 가,
능하므 별도 가 필 하다Bow/Stern Thruster .
1.2 Azimuth Thruster
착한 진시 주 변압Azimuth Thruster , , ,
컨 동 에 고, Azimuth Thruster , Bow Thruster
가 가 다.
그림 식6 Azimuth Thruster
진과 동시에 할 므 타 가 필 없고 별도, Stern
없 도 가능 등 능 우 하다Thruster 360 .
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1.3 POD
착한 진시 주 변압 컨 동POD , , , ,
에 고 가 가 다POD , Bow Thruster .
그림 식7 POD
는 달리 진 내 에 동하는 동 가Azimuth Thruster Propeller
착 어 고 감 등 동 달 한 계 사 하지 않 므,
진동 감 에 과 다.
진 식 진 특 별 능2.
진 특 별 능 에 하여 경Propeller Azimuth Thruster ,
운 비 지 비 하 다, , , . POD Azimuth
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비 하여 동 가 진 내 에 다는 것과 가격 차 가Thruster ,
므 본 검 상에 는 하 한다.
경2.1
가 보다 액에 약 도 하다Azimuth Thruster Propeller 27% .








































사 과 진동에 어 경우 고 동 사Azimuth Thruster
함 동 사 하는 보다 다 리할 것 상Propeller
지만 사에 는 고 동 사 에 진동 차 는, ,
거 없다고 주 하고 다 그러나 연 보고에 는. Azimuth
포함 경우 비 에 한 향 주Thruster(POD ) (Cavitation)
하고 고 주 역에 과할 가능 다, .
그림 사 한10 Azimuth Thruster Alaska Regional Research Vessel
사 결과 나타낸 것 다 사 주 역에. 31.5~200Hz
사 과함 알 다.
그림 사10. Azimuth Thruster
사 운항 에 한 차지한다 Propeller
식 다 실 에 채택하 다 아 에 같 프 러 식 채택. 8
한 실 만 시키고 다ICES .
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실 비8
그림 식 채택한 실 사 한 결과11 Propeller















































도 능 에 식Turning Circle, 360 Azimuth Thruster
식보다 우 한 능 가진다 도 능Propeller . 360
식 경우 가 비 없 체 가능하나Azimuth Thruster
















경 40 50 %∼




가능 가능 주( 1)
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비 지2.4
식 식 필 하고Azimuth Thruster Propeller ,







컨 시간50,000 (11 )
변압 시간2,500,000 ( )
동 시간50,000 (11 )
프 러 & - 주 검5
Azimuth
Thruster







어링 검주- : 5 10∼





경 득비 73% 100%
피 80% 100%
량 100% 100%
주 원 동, , Thruster
동 프 러, , ,
Steering gear
만 가능
한 주 역 만
주 역 만( )
주 역 만
운
비DP Azimuth ThrusterBow Thruster
Propeller
Bow/Stern Thruster
Rudder & Steering gear
만 여DP 만 만














평균 고 시간 향상
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식 가지 경우Propeller, Azimuth Thruster POD 3 Propeller
비 하 합 결과 다Azimuth Thruster , 11 .
운 에 식 식보다 우 한 것Azimuth Thruster Propeller
나타났 비 지 경 에 는 동 한 것, ,
나타났지만 에 는 가 주 역에, Azimuth Thruster
만 하지 못하므 한 운 가피하므 운항 주ICES
에 한 검 가 루어 야 할 것 다.
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고 감 한 진시 변.Ⅳ
진 식1.
1.1
신 에 고 는 본 에 해
상 주 갖는 미한다2 .
고 는 다 드 등 사 하는 비에( , SCR )
생한다.
생원 보 변 컨 등 에 변압( , ) , ,
등 나 변 하고는 생 고 크 가 고 간
것 많아 크게 가 지 않는다 변 는 동 에.
하 에 고 필 생하게 고 고 가 지,
크 에 다 비에 미 는 향 크다.
는 본 고 주 나누어 생각할 다( ) .
계통에 는 에 생 본 본 고
가 합 어 훼 신 가 생 는 것 말하 러한 곡 신 에,
시 아닌 곡 양상 주 갖는 것 고 한다.
향1.2
고 압과 는 변압 변 등 각, ,
에 악 향 미 게 다 고 압 는 계통 질.
하시키고 비 동 러 다, .
는 고 에 피해 사 차지하 피 가 감,
함에 과 과열 진동 생 생한다, , , .
동 는 주 변동 철 동 등 실 가하고, ,
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블에 는 과열 생하 변압 는 철심 상에 한 생,
철 동 가 함께 량 감 한다, .
는 도체 능 하 고 계 는,
과 상변 에 한 동 야 시키 차단 는 동 험,
다.
특 에 한 원과 피 가 고
에 해 병 공진 킬 다는 것 고 병 공진에 해,
고 폭 계통 체에 해 곡 킬 다는 것 다.
진1.3
진 식 에 가 생하는 가 큰 는 동 도
어 한 주 변 다Propulsion Converter .
상 원 직 원 변 하는Propulsion Converter 3
과 직 원하는 크 압 주(Rectifier)
갖는 원 얻는 루어진다(Inverter) .
그림 상12 3 Propulsion Converter
그림 는 상 나타낸다 에 는12 3 Propulsion Converter .
다 드 또는 실리 어 가 직 압 생 하고 필(SCR) ,
에 는 고 없애 주는 역할 한다 등 도체 사. IGBT
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하는 에 는 역할 하는 고 트 지 에 해 폭
한 원 동 에 공 한다 에 압 한쪽 향. ,
만 게 하는 비 과 과 에 간 연 압
강하 고 가 생하게 다.
고 한 여러 가지 에 각 에 는 고 (THD
하여 한하고 경우: Total Harmonic distortion) , ABS, DNV
경우 시 압 에 단 고 는 과하지5%, KR 8%( 3%)
않도 규 하고 고 도 에 고, IEEE 519 5%
한하고 고 아 식과 같 한다, .
여 본 압, V1 :
각 차 별 고 압V2, V3, , Vn :……
다.
고 감 안1.4
고 가 허 과하지 않게 하 한 억 책에는
생하는 고 감 하는 과 생한 고 리시
감하는 다.
고 감 시키 한 가 간단한 리액 하는 것 ,
고 생 하 차 에 리액 하여 체 피 크게1
하거나 직 에 리액 삽 하는 것 다 가 하고 가 지만.
거 낮다.
에 변 다 컨 채 필, PWM , , Active Front
등 사 하 고 과 해결할 다End(AFE) .
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리액1.4.1
고 생 하 차 에 리액 하여 원 피 크1
게 함 차 고 감시킬 다 또는 고 생 하 직.
에 직 리액 하여 원 하여 직 만들 벽하게
직 가 지 않고 신 가 남아 생 는 리플 압 거하여 고
다.
리액 가 하고 가 하지만 낮다, .
동필1.4.2
동필 는 합 루어지 한 주 역에 고L, R, C ,
감 능 뛰어나지만 고 거 능 필 체 피 원
피 비 에 우 다는 가 다 간단하고 취. ,
보 가 하 경 하지만 실 원 피 어,
고 크 가 다양하게 변 하므 개 과는 낮다.
능동필1.4.3
능동필 는 하 역 상 고 생시 하에 생 고
상쇄시킴 원 하는 다 변동하는 고 에 할.
고 압변동 압 플리커 감에도 과 다 능동필 는 동필, , .
비 하여 공진 없다.
1.4.4 AFE
식 가 큰 특징 가 양 향 달 가능하므AFE
매우 다는 것 다 사 하여 원천 고. IGBT
생 억 하 내 필 하 고, AFE Unit 5%
하 감 할 도 계 어 다.
상 어 변압1.4.5 (Phase Shift Transformer)
실 상 어는 하는 컨SCR(Silicon Controlled Rectifier)
에 한 어 사 압 특 한 상에 어나 에,
상 하여 어하 차 고 감 할 다, .
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2. Propulsion Converter
진 경우 동 주 사 한다 동 는 도 어가AC . DC
하고 동 계 철도에 사 어진다 동 경우 도. AC
동 동 동 할 다 진 에 는 가 간단하고 고.
도 동 많 사 하고 다 도 동 도 어. AC
한 컨 에 하여 알아보고 한다.
컨2.1 PWM
진 에 도 동 사 함에 어 도 크 어AC
해 사 가능한 컨 에는 컨 가 다Cyclo-Converter PWM .
는 변 어느 주 다Cyclo-Converter AC-AC
주 직 변 하는 다 주 보.
다 낮 주 얻는 경우에 사 다 주 가 감 함에.
질 가하므 고 주 에 합하고 하나 고, SCR
나도 압 다 가하는 것 에는 상 동
가능하므 매우 안 다 에 주 가 고 많. ,
사 어 가 복 하 실 크다는 단 다 또한SCR , .
에 고 가 생하 에 상당한 크 필 필 하 역,
들고 비 많 든다 는 주 단 한, . Cyclo-Converter
경우 변 특징 므 량 변 에 다.
근 진시 에는 도 동 사 가 에 어 능 우
한 컨 많 채택하고 다 컨 는 통PWM . PWM
해 직 변 한 후 에 폭 어함 크 주
가 다 변 하는 다.
컨 에는 원과 압원 컨 가 주 압원 컨 가PWM ,
사 고 다.
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그림 컨 동13 PWM
그림 에 같 폭 변 해 는 본신 주13
결 하는 삼각 신 가 필 하다 컨 도는. PWM
본신 신 비 에 해 결 도가 빠, ( ,
주 가 아질 고 질 가 다 하지만 주) .
가 아지 실도 많아진다 빠 해 도체.
는 주 가 필 하 가 어,
는 그리고 가 다 는 가SCR, GTO, IGCT MOSFET IGBT . SCR, GTO, IGCT
크고 도가 느리 는 가 고 도가 빠, , MOSFET ,
다 는 가 컨 에 어 가 우. IGBT
하다.
- 29 -
그림 는 진 에 주 사 하는 압원 컨14 PWM
도 나타낸다 통해 생 압 통해 에. DC DC Link
공 다 에 역할 시. DC Link
고 리시키는 것 드시 필 한 것 아니 실,
컨 크 비 감하 해 없애 도 한다.
그림 컨 도14 PWM
비2.2 DFE & AFE
컨 에 고 감 해 사 는PWM Diode Front End(DFE)
식 비 검 통해 다 특 에 가 합한Active Front End(AFE)
식 하고 한다.
식2.2.1 DFE
식 다 드 브릿지 시DFE 12 24 (Bridge)
사 하고 다.
다 드 브릿지 시 고 한 건 미만12 5%
만 하 해 낮 피 필 하 는 상, (Fault
가 가 다Current) .
낮 상 시 하 해 는 피 거
나 다 드 브릿지 시 사 하여야 한다24 .
그림 는 시 도 나타내고 다15 DFE .
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그림 시15 DFE
는 비 한 것 다12 12 DFE 24 DFE . 12 DFE 24
차 에 주 할 만한 것 하 닉 필 사 필DFE ,
합 고 만 하 해 경우는 고 필 가 필12 DFE
하고 경우 고 필 사 하지 않아도 다는 것 다, 24 DFE .
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비12 12 DFE 24 DFE
12 DFE 24 DFE
차단 개 폐가 고/
생시키고 시 에 향,
다.
차단 개 폐/
독립 고 시 에 향 주지,
못한다.
고 한 규 만 하
해 동 고 필 가 필
하다.
고 필 하지 않아도
고 한 규 만 한다.
상 변 변압 는(Phase-shifted)
고 가볍고 가격 하다, , .
상 변 변압 는 크고 겁고, ,
가격 비싸다.
컨 는 2 x 6
어 고 가볍고 가격, ,
하다.
컨 는 4 x 6
어 크고 겁고 가격 비싸다, , .
는 평균 고 시간(Mean
가Time Between Failure : MTBF)
지고 다.
는 낮 평균 고 시간 가
지고 다.
비 한 것 가 커질13 6 , 12 24
고 생 감 는 것 나타내고 다.
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별 고 생13 (%)
차 5 7 11 13 17 19
6 17.5 11 4.5 3.0 1.5 1.25
12 2 1.5 4.5 3.0 0.2 0.15
24 2 1.5 1 0.75 0.2 0.15
그림 시 도 다 진 변압16 24 DFE . 2 × 24
원공(24 Pulse Transformer), (Pre charge supply; DC link ), 4
동 지× 6 (24 Pulse Rectifier), (Drive Earthing), IGBT
필 어 다(IGBT Inverter), (Output Filter) .
그림 시 도16 24 DFE
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식2.2.2 AFE
식 립 동 시 식 진 변압 가 필 하AFE
지 않고 각 워 블 에 고 필 가지고, (Power Block)
어 시 안 우 하고 고 향 낮 아 재, ,
진 식에 많 고 다.
그림 시 도 다 그리드 필17 AFE . (Grid Filter), 2 × IGBT
원공(IGBT Inverter), (Pre charge supply; DC link
동 지 필 어 다), (Drive Earthing), (Output Filter) .
그림 시 도17 AFE
그림 시 도 나타낸다 별 특징 다 과 같다18 AFE . .
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각 워 블 립 고 진 변압 가 필 하지 않다- , .
각 워 블 체 동 시 다- .
각 워 블 고 필 가지고 다- .
보다 원 한 병 연결 워 블 하여 한다- .
그림 시 도18 AFE
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그림 시 컨 상19 AFE
2.3 IGBT
는 산 막 도체 계 과Insulated Gate Bipolar Transistor(IGBT)
트 지 (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, MOSFET)
게 트 에 합 트 지 압 신 에 해 가 생On/Off
는 고 가능한 도체 다.




사 필 가 사 고 동 주 가 경우, 1.25KHz
그림 과 같다 그 프는 사 필 압 에21 .




사 필 가 사 고 동 주 가 경우, 2.5KHz
그림 같다 그 프는 사 필 압 에22 . 2.5KHz
변 결과 보여주고 아 그 프는 나타낸다PWM , .
그림22 2.5KHz
러한 시험에 변 주 가 질 여주 ,
변 주 사 도 크 여 컨 할
게 해 다.
비2.4 Propulsion Converter
식 비 검 한 결과 고Propulsion Converter 24 DFE AFE
곡 상 낮고 비 신뢰도가 량과 한, , AFE
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진 변1) 2 x 24
압
2) 2 x Propulsion Converter
주3)
1) 2 x Propulsion Converter
(Sine Wave filter )
주2)
THD 보다AFE 보다 낮DFE
량 28,000 kg 20,000 kg
안3. Sine Wave Filter
능 알아보고 다Propulsion Converter Sine Wave Output Filter ,
특 에 안 검 하고 한다.
3.1 Sine Wave Filter
다 특 에 해양연 갖는 해양 사 경우 낮
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사 하게 다 만 시키 한 다양한 안.
감 해 다 과 같 사 고 다Sine Wave .
가 주 에 동할 시 동 사 에- Sine Wave
사 한다Output Filter .
가 보다 주 에 동할 시 동 사 에- Sine
사 한다Wave Output Filter .
안3.2 Sine Wave Filter
사 필 해 변 주 하 실 컨 크, , ,
필 거 압 강하 변 도 사 클과 같 변 고 하여, ,
하여야 한다.
사 필 는 연 한 동 또는 실 피하 해 낮 고
피드 동 하여야 할 경우 가 많 다.
사 필 하지 않 경우에는 사 해
내 가 주 에 할 도 하Supply & Machine Bridge
는 다 들어 내 에. Propulsion Converter Supply Bridge
에 주 하는 안 다1.25KHz, Machine Bridge 2.5KHz .
3.3 Sine Wave Filter
사 감 해 하는 안과 컨 내Sine Wave Output Filter
에 가 주 에 할 도 하는Supply & Machine Bridge
안 과 다.
하지만 동 사 에 사 고 생에Sine Wave Filter
한 근본 해결책 지 않 또한 식 컨 사 하므 고, AFE




비 검 한 결과 식 고 곡DFE AFE 24 DFE AFE
에 만 하는 것 상 지만 고 곡 상 낮고,
비 신뢰도가 량과 한 식 택하는 것 리, AFE
하다.
동 사 에 여 는 단계에Sine Wave Filter
고 하지 않 것 다.
진 어 식 결과에 개략 는 그림 과 같다23 .
그림 진 어 식 도23
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다 특 고.Ⅴ
본 에 는 사 하는 컨 고IGBT PWM PWM
특 하고 식 한 다 특, AFE Propulsion Converter
진 어 식에 하여 고 통해 타당
할 것 다.
고 가 주 생하는 지 변 하는 므 Propulsion
에 하여 링 시뮬 행하고 진 체 시Converter ,
에 고 하고 한다.
링 시뮬1. Propulsion Converter
시뮬 에 사 미 값 같다15 .
시뮬 에 사 미15.
압 690V
원 피 0.5 / 1mHΩ
DC Link C 200㎌
하 피 38 / 50mHΩ
1.1 PWM
는 또는 같 사 하여 폭PWM IGBT MOSFET
변 에 해 압 어한다.
실 압 는 보다 리 사 다 는PWM PWM .
당한 크 시티에 해 리플 압 아지게 어 상 DC
압 생하 승압 특 해 원단에 값 압,
생 가능하 다.
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크 어비 변 지 에 상 한다PWM M m . M=m=1 ,
압 략 간 압 피크 값과 같다DC .
단에 압 과 고 트럼 해 프PSIM
그 하여 시뮬 행하 다 그림 는 압 시. 24 PWM
뮬 한 도 다.
그림 도24 PWM
압 압 그림 같다PWM 25 .
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그림 압25 PWM
그림 에 에 압 끗한 태 나25
타내고 고 는 압 특 양 함 나타낸다, .
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1.2 PWM
는 원 원 변 하 해 또는PWM DC AC IGBT( )
같 사 한다IGCT( ) .
압 과 고 트럼 한 압원 시뮬
도는 그림 과 같다26 .
그림 도26 PWM
압원 압 그림 과 같다PWM 27 .
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그림 압27 PWM Inverter
그림 미 시뮬 결과28 PWM
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그림 에 고 압 고 고28 1.11%,
고 내 양 한 특 나타내었다0.46% , 5% .
결1.3
에 식 사 압Propulsion Converter PWM
한 결과에 보듯 고 감 과가 크게 개 어 동
에 공 는 고 거 과 여 계통 안 한
변동 해 할 는 다.
다 특 진 시 링 시뮬2.
시 과 같 가 하고 시뮬 에 사16 ,













시뮬 에 사 미17
L2 / R8 180 H / 64μ Ω
R5 / C5 0.1 / 65Ω ㎌
L6 / R6 / C6 60 H / 4 / 25μ Ω ㎌
RG / CG 1M / 2Ω ㎌
L3 / R18 180 H / 400μ Ω
압 고 주 원 다Propulsion Converter .
고 해 한 등가 는 그림 같다 과 듈 사29 . IGBT TM1 IGBT TM2
는 어 다 직병 연결 에 해 원에DC Link . LC
미 는 고 악 향 감할 다.
그림 고 해29 Propulsion Converter
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진 시 고 트럼 해 상 프 그ETAP
하여 시뮬 행하 한 고 해, Propulsion Converter
한 도는 그림 과 같다30 .
그림 다 특 진 시 고 해30
운 건 고 시뮬 결과4-Generator & 2-Propulsion
는 그림 에 같고 는 나타났31 , 690V Bus 2.50%, 2.58% ,
는 내 만 하 다440V Bus 2.76% 5% .
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그림 운 시뮬 결과31 4-Generator & 2-Propulsion
시뮬 에 한 결과 리하 과 같다18 .






각각 고 차 별 트럼 그림 에 그림 같다32 34 .
그림 고 트럼32 690V Bus
그림 고 트럼33 690V Bus
그림 고 트럼34 440V Bus
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시 고 시뮬 결과는3-Generator & 2-Propulsion
그림 에 같고 는 나타났35 , 690V Bus 2.55%, 2.86% ,
는 내 만 하 다440V Bus 3.73% 5% .
그림 시 시뮬 결과35 3-Generator & 2-Propulsion
시뮬 에 한 결과 리하 같다19 .






각각 고 차 별 그 프는 그림 에 그림 과 같다36 38 .
그림 고 트럼36 690V Bus
그림 고 트럼37 690V Bus
그림 고 트럼38 440V Bus
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시 고 시뮬 결과는2-Generator & 2-Propulsion
그림 에 같고 는 나타났39 , 690V Bus 2.72%, 3.22% ,
는 내 만 하 다440V Bus 4.04% 5% .
그림 시 시뮬 결과39 2-Generator & 2-Propulsion
각각 고 차 별 그 프는 그림 에 그림 같다40 42
그림 고 트럼40 690V Bus
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그림 고 트럼41 690V Bus
그림 고 트럼42 440V Bus
시뮬 에 한 결과 리하 같다19 .







근 동 달 진시 하는
도 쇄빙 해양 사 함 등 특 여객 등, , , LNG
에도 사 가 고 다 진 식 경우 복합 진 식에 비하여 경.
득비 운 지비 에 다 고가 약 량( , ) ( 17 33%),∼
또한 거운 약 단 나 공간 비 지( 9%) , , ,
에 리하다 특 해상 능시험 지원하고 해양 경 사.
등 갖는 다 특 에 진시 많 갖
는다.
본 에 는 우 한 능과 진동 하는 다 특/
에 진시 과 에 필 해결해야 하는
변 고 향 하 다.
상 진 는 식 식 식Propeller , Azimuth Thruster POD 3
가지 식과 식 비 한Propeller Azimuth Thruster
결과 운 에 식 식 보다 우 한 것, Azimuth thruster Propeller
나타났 비 지 경 에 는 동 한 것, ,
나타났지만 에 는 가 주 역에, Azimuth Thruster
사 만 하지 못하므 한 운 가피하므ICES
운항 주 에 한 검 가 루어 야 할 것 다.
동 동하 한 함에 어Propulsion Converter PWM
식 능 시뮬 통해 한 결과 우 한 특 나타냈다. IGBT
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변 한 그리고 연결 는PWM DC Link, PWM
는 고 능 변 하 다Propulsion Converter .
상 폭 변 압과 어하는 식AFE Propulsion
한 다 특 진시 에 하여 운 건별 시Converter
뮬 행한 결과 합 고 규IEEE 519 5%
내에 만 함 알 었다.
향후 다양한 변 에 한 링 과 실 에 고 통
한 보 통하여 시뮬 결과 비 한다 실질
시뮬 개 가능할 것 는 계 단계에 능,
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